附件1：
中国科学院声学研究所中央空调情况概况
1、中央空调分类

包括大金中央空调VRV系统及开利活塞式冷水机组系统
2、具体数量
大金中央空调VRV系统：中关村园区和唐家岭园区室外机65台，室内风机盘管590台；
开利活塞式冷水机组系统：中关村园区机组2台、冷却塔2台、风机盘管166台。
附件2：
中科院声学所中央空调维保内容及要求
一、维保内容

1、VRV中央空调：
中央空调保养：室外机冷凝器清洗；主机冷媒管路和止回阀检漏、紧固及调整；室内机回风口、过滤网清洗消毒；检查风口、风道、软连接，且对破损脱落部位修复；室内机冷凝器，接水盘清洗和排堵；室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复；室内风机运转振动和噪音检查与维护。
中央空调性能检测：主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整；电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量；压缩机启动控制柜的检查；蒸发器、冷凝器进出口温度检测；电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测；压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测；高压、低压开关、高低压传感器检查和校正；电控系统动作程序及部件检查等。
2、冷水机组空调

检查机组运行情况，记录分析运行工况；检查压缩机润滑油的油位及颜色；检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况；检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；检查机组是否有异常噪音及震动；检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID显示与实际出水温度是否符合；检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；检查机组的密闭性；检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常；检查导叶执行机构工作情况；检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况；检查机组启动柜工作情况；如有可能检查热气旁通机构的工作情况；检查机组供电电压；检查机组参数设定；更换油过滤器及其密封圈；更换压缩机润滑油；蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空测试；拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管（机械清洗）；检查和清理启动柜、控制柜及动力盘；平衡系统制冷剂压力。
3、维保频次

VRV中央空调：根据实际空调开启时间，每月进行巡检及基础项目保养及过滤网清洗；每季度进行全面巡检及保养；
冷水机组空调：根据实际空调开启时间，每年度进行机组全面保养及检修，每季度进行冷却塔清洗保养，每月进行巡检及过滤网清洗。
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